
1/4 

Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – VI• EXAMINATION – SUMMER 2016 

 
Subject Code: 3360908 Date: 19 /05/2016      
Subject Name: Electrification of Building Complexes 
Time: 10:30 AM to 01:00 PM Total Marks: 70 
 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 
Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. State importance of blue print in any layout of installation.  
 ૧. કોઇપણ �સ્ોોલસનના ોલ-આઉ્ મા ંબ્લ ્ુ િ્ ની ટની તા ોયો.  

 2. Define maintenance factor and depreciation factor.  
 ૨. મલઇન ટ્નસં  ટ�્્ ટનલ ટેુ ુસ્સન  ટ�્્ ક ાર ાુ ત ક્ો.  

 3. Why fuse is always provided in phase wire? Explain.  
 ૩.  �ઝ્ શા મા ટ્ હમંલશા  ટઇઝ વા ્ મા ં�ક્વામા ંઆવલછલ ? વણરવો.  

 4. Write I.E. rules for sub-circuit for light and power wiring.  
 ૪. ોાઇ્ ટનલ પાવ્ વા ્�ન મા ટ્ સબ-સ�ક�્  મા ટ્ના આઇ.ઇ. ુન મો ોયો.  

 5. Why surface or concelled conduit wiring is used in high rise building?  

 ૫. હાઇ ્ાઇઝ �બ્ે�ન મા ંશામા ટ્ સ્ ટસ ટથવા કંસી્ે કંેડ ્્  વા ્�ન 

વપ્ા  છલ?  

 

 6. Explain importance of bus-bar chamber in high rise electrical installation.  
 ૬. હાઇ ્ાઇઝ ઇોલ�્ટકો �નસ્ોોલસન મા ંબસ-બા્ ચલમબ્ ની ટની તા 

વણરવો. 

 

 7. Define commercial installation. State different commercial installation.  
 ૭. કોમુસ�ટો �નસ્ોોલસન ક ાર ાુ ત ક્ો. ુવુવધ કોમુસ�ટો �નસ્ોોલસન 

ોયો.  

 

 8. State different methods of cable laying.  
 ૮. કટબો ોલ�ન મા ટ્ ની ુવુવધ પધધુતત ોયો.  

 9. State the use of MCB and ELCB.  
 ૯. ્મ.સી.બી. તથા ઇ.્ો.સી.બી. ના ઉપ ોન ોયો.  

 10. State the factors affecting utilization factor of lamps.  
 ૧૦. ો�પ ના લ�્્ોાઇઝલશન  ટ�્્ નલ ટસ્ ક્તા પ�્બળો ોયો.  

    Q.2 (a) Explain the method of testing of insulation resistance between conductors as 
per I.S. 

03 

પ�. ર (ટ) આઇ.્સ.  માણલ બલ કંે�્્ વરચલનો �સલો્લસન  ુત્ોધ ટ્સ્ ક્વાની ૦૩ 
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પધધુત વણરવો. 
  OR  
 (a) Explain the importance of test report for any electrical installation. 03 
 (ટ) કોઇ પણ ઇોલ�્ટકો �સ્ોોલસન મા ટ્ ટ્સ્ ્ટપો ર્  ની ટની તા વણરવો. ૦૩ 
 (b) An office 30 m X 15 m is illuminated by 40 W fluorescent lamps of lumen 

output 2700 lumens. The average illumination required at the work place is 
200 lux. Calculate the number of lamps required to be fitted in office. 
Assume coefficient of utilization to be 0.6 and depreciation factor 1.25. 

03 

 (બ) ્ક 30m X 15m ની ત ટસ 2700 ્લમ્લન આઉ્  ્્  ધ્ાવતી 40 Watt ની 

ફ્્્ ોસ�્ ્ટબ્ ોાઇ્ થી  કાુસત ક્વામા ંઆવલો છલ. વકર સથળ ઉપ્ જ ્ટ 

્વ ટ્જ ઇ્લ્ુમનલસન 200 lux છલ. ત ટસ મા ંજ ્ટ ો�પ ની સરં ા શોધો. 

કો-્� ુસ ં્  ત  લ�્્ોાઇઝલસન ની �કિમત 0.6 તથા ટેુ ુસ્સન  ટ�્્ 

1.25 ધા્ો. 

૦૩ 

  OR  
 (b) Write illumination level required for (1) kitchen (2) Library ( 3) Tennis court 

(4) Reading room (5) Bath room 
03 

 (બ) જ ્ટ ઇ્લ્ુમનલસન ોલવો ની �કિમત ોયો. (1) ્સો�્ં (2) ોાઇબલ્ટ (3) 

ટ્ ુનસ કો ર્  (4) વાચંન  મ (5) બાથ  મ 

૦૩ 

 (c) Why approval from electrical inspector is required for high rise-multistoried 
building ? Explain. 

04 

 (ક) હાઇ ્ાઇઝ મ્્ટસ્ો્ટ �બ્ે�ન મા ટ્ ઇોલ�્ટકો �સપલ�્્ ની પ્વાનની ોલવી 

શા મા ટ્  જ ્ટ છલ? વણરવો. 

૦૪ 

  OR  
 (c) How electrical load of lift and air conditioner is added in electrification of 

high rise building? Explain. 
04 

 (ક) હાઇ ્ાઇઝ  �બ્ે�ન ના ઇોલ�્ટ� કટશન મા ં�ોફ્ ટનલ ્્ કંેટસન નો 

ઇોલ�્ટકો કા્ કઇ ્ટતલ ઉમલ્શો? વણરવો. 

૦૪ 

 (d) Explain special requirements of theatre lighting from electrification point of 
view. 

04 

 (ે) ઇોલ�્ટ� કટસન ના સદંકર મા ંુથ્્્ ોાઇ્�ન મા ટ્ સપલુસ ો જ ્ટ ાત 

વણરવો. 

૦૪ 

  OR  
 (d) Explain special requirements of hotel lighting from electrification point of 

view. 
04 

 (ે) ઇોલ�્ટ� કટસન ના સદંકર મા ંહો ટ્ો ોાઇ્�ન મા ટ્ સપલુસ ો જ ્ટ ાત 

વણરવો. 

૦૪ 

    Q.3 (a) Compare electrification of residential and multi-storied /commercial 
building. 

03 

પ�. 3 (ટ) ્હટણાકં ટનલ બ�્માળટ/ક ાપ્ટક �બ્ે�ન ના ઇોલ�્ટ� કટશન ની સ્યામણી 

ક્ો. 

૦૩ 

  OR  
 (a) Explain rules to be observed in electrification of public building.  03 
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 (ટ) પબોીક �બ્ે�ન ના ઇોલ�્ટ� કટશન મા ટ્ ધ ાન મા ્ાયવા પેતા ુન મો 

વણરવો. 

૦૩ 

 (b) Explain how size of bus-bar and bus-bar chamber is determined. 03 
 (બ) બસ-બા્ ટનલ બસ-બા્ ચલમબ્ ની સાઇઝ કઇ ્ટતલ નનટ ક્વામા આવલછલ તલ 

વણરવો. 

૦૩ 

  OR  
 (b) Explain design considerations of electrical installation in commercial 

building. 
03 

 (બ) ક ાપ્ટક �બ્ે�ન મા ંઇોલ�્ટકો �સ્ોોલશન ેટઝાઇન મા ટ્ જ ્ટ �ર્  

�દ્ાત વણરવો. 

૦૩ 

 (c) Explain any one cable laying method in detail. 04 
 (ક) કોઇ પણ ્ક કટબો ોલ�ન પધધુિ ુવસતા્ થી વણરવો. ૦૪ 
  OR  
 (c) Explain special precautions to be taken in cable laying. 04 
 (ક) કટબો ોલ�ન દ્ુમ ાન ોલવામા આવતી યાસ કાળ�ત વણરવો. ૦૪ 
 (d) Explain low voltage distribution system in multistoried building. 04 
 (ે) મ્્ટસ્ો્ટ �બ્ે�ન મા ટ્ ોો વો્ ટ્જ ેટસ્ટબલશ્ન પધધુિ વણરવો. ૦૪ 
  OR  
 (d) Explain under ground service connection used in multi storied building. 04 
 (ે) મ્્ટસ્ો્ટ �બ્ે�ન મા ટ્ ઉપ ોન મા ોલવાતી �ે્ ગારે સુવ�સ જોેાણ 

વણરવો. 

૦૪ 

    Q.4 (a) Explain how theft of power at consumer’s premises is prevented. 03 
પ�. ૪ (ટ) ગાહક ના ુ માઇસીસ મા પાવ્ ચો્ટ કઇ ્ટતલ ટ્કાવી શકા ? સમ�વો. ૦૩ 

  OR  
 (a) Explain different types of metering arrangement in multiplex building as per 

consumers demand. 
03 

 (ટ) ગાહક ની માનંણી �જ્બ મ્્ટસ્ો્ટ �બ્ે�ન મા ુવુવધ મી્્�ન ક વસથા 

વણરવો. 

૦૩ 

 (b) Explain salient features of digital energy meter. 04 
 (બ) ેટ�્ો ્નજ� મી્્ ના �ર્   ટચસર ોયો. ૦૪ 
  OR  
 (b) Draw and explain single line diagram of pole mounted distribution 

substation. 
04 

 (બ) પોો માઉન ટ્ે ેટસ્ટબલશ્ન સબ સ ટ્શન નો ુસિનો ોાઇન ેા ાગામ દો્ો 

ટનલ સમ�વો. 

૦૪ 

 (c) In a three storied polytechnic  building following lighting arrangements are 
there: 
    Floor          Light points Fan Points 5 A Socket 
   Ground floor          57       20                   15 
   First floor               50                  20        15 
   Second floor    50       20        15 
 
      Find: (1) Total load on each floor 
    (2) Total load of installation. 

07 
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    (3) Decide number of sub-circuit on each floor 
    (4) Decide  Mian cable size 
    (5) Draw wiring circuit diagram for one sub-circuit. 
 

 (ક) ્ક તણ માળ ના પો�ો ટ્કનીક �બ�્ેડન મા નીચલ  માણલ ોાઇ્�ન ક વસથા 

છલ. 
 
            Floor          Light points Fan Points 5 A Socket 
   Ground floor          57       20                   15 
   First floor               50                  20        15 
   Second floor    50       20        15 
       
ઉપ્ો�ત �બ�્ેડન મા ટ્: (1) દ ટ્ક માળ મા ટ્ �્ો કા્ 

                         (2) �બ�્ેડન નો �્ો કા્ 

                         (3) દ ટ્ક માળ મા ટ્ સબ-સ�ક�્  ની સરં ા 

                         (4) �ર્  કટબો ની સાઇઝ 

                         (5) ્ક સબ-સ�ક�્  મા ટ્ વા ્�ન ેા ાગામ 

                              દો્ો. 

૦૭ 

    Q.5 (a) Draw and explain wiring of fire alarm circuit. 04 
પ�. ૫ (ટ)  ા ્ ્ોામર સ�ક�્  �્ ંવા ્�ન દો્ો ટનલ વણરવો. ૦૪ 
 (b) Explain about S.O.R. in detail. 04 

 (બ) ્સ.ત.આ્. ુવશલ ુવસતા્ થી વણરવો. ૦૪ 
 © Write short note on ELCB. 03 

 (ક) ELCB ુવશલ �ં્ક નોધ ોયો. ૦૩ 
 (d) Explain use of D.G. set as a standby power supply in case of emergency. 03 
 (ે) ઇમ્જસંીમા ંેટ.�. સલ્ નો ઉપ ોન સ ટ્ને બા  પાવ્ સ ોા  ત્ટકટ વણરવો. ૦૩ 

 
************ 
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